[image: image1.jpg]ul. Lidzbarska 27A, 09-300 Zuromin,
tel. (023) 6573163, 6574106, fax (023) 6573163 wew. 34

POWIATOWY URZAD PRACY
&=

URZAD PRACY

e-mail: wazu@praca.gov.pl

Zuromin, dnia 2010-09-14
0A-3421-12/EM/10

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robdt budowlanych polegajqcych na remoncie
/ modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Aktywizacji Zawodowej
oraz pozostatych pomieszczeniach nie zwiqzanych z CAZ w Powiatowym Urzedzie Pracy
w Zurominie. Ogloszenie o zaméwieniu w BZP 281656 — 2010 z dnia 2010-09-07.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiajacy informuje,
ze w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie / modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Centrum
Aktywizacji Zawodowej oraz pozostalych pomieszczeniach nie zwiazanych z CAZ
w Powiatowym Urzedzie Pracy w Zurominie, wplyneto zapytanie dotyczace Specyfikacji
Istotnych Warunkéw ZamGéwienia nastepujacej tresci:

»Zwracamy si¢ z uprzejmg prosha o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie zamiast rur stalowych rur tworzywowych?”
Odpowiedz:

Zamawiajacy w zataczniku do STWZ czyli kosztorysie okreslit, rodzaj tworzywa z jakiego
instalacja powirina by¢ wykonana jest to jeden z wymogéw udzialu w niniejszym
postgpowaniu. Zamawiajacy majac na wzgledzie fakt, iz koszt wykonania instalacji
centralnego ogrzewania z innych materialéw niz te okreslone w kosztorysie, moze mie¢
istotny wptywa na ceng ofert, ktérych na dalszym etapie postgpowania nie bedzie w stanie
poréwna¢ nie dopuszcza zastosowania rur tworzywowych. Zastosowanie rur stalowych

w budynku PUP podyktowane byto bezpieczenstwem przeciwpozarowym.





